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INSTALLATION DE L’OPTION ÉLECTRIQUE 

 
Votre fournaise Caddy Alterna peut être munie d’une option électrique (élément de 15 
ou 20 kW). Cette option peut être installée à gauche ou à droite de votre fournaise. 
L’installation doit être effectuée par un professionnel qualifié.  

 
Prière de noter que l’installation s’effectue de façon identique, peu importe l’élément électrique 
utilisé (15 ou 20 kW) ou le côté d’installation choisi (droit ou gauche).  
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Installation de l’élément électrique  

du côté droit 
Installation de l’élément électrique  

du côté gauche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 
Retirez le couvercle pour l'option 
de l'unité électrique (B) sur le côté 
désiré de la fournaise en dévissant 
les six vis (A) le maintenant en 
place. Gardez les vis, mais vous 
pouvez disposer du couvercle. 
 

 
 

2 
Retirez le panneau du boîtier de 
l’élément électrique (D). Gardez les 
vis (C). 

 
 

ATTENTION : 

Avant d’installer le boîtier à l’intérieur de la fournaise, il est conseillé d’effectuer le branchement 

électrique de l’élément et le branchement de ce dernier à la Carte de contrôle principale (voir Annexe 

A). Veuillez noter que dans le but d’utiliser un seul et unique disjoncteur pour l’unité électrique et la 

Carte de contrôle principale, il est possible d’alimenter en courant électrique la Carte de contrôle 

principale à partir de l’élément électrique (voir annexe B).  



 

 

3 
Une fois le branchement 
électrique terminé (voir 
Annexe 1 et/ou Annexe 2), 
vous devriez être en 
mesure d’insérer l’élément 
électrique (E) dans la 
fournaise. 

 
 

4 
Pour sécuriser le boîtier de 
l’élément électrique en 
place, vissez les six vis (A) 
provenant de l’étape 1. 

 

 



 

 

 

5 
Vissez le panneau du boîtier 
de l’élément électrique (D) à 
l’aide des 8 vis (C) provenant 
de l’étape 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe A 

Branchement électrique et raccordement à la Carte de contrôle principale 

1 
Utilisez 2 fils (18 Ga) (non inclus). Dénudez les 
deux extrémités.  
 

 

2  

Branchez les 2 fils à la borne « ELEC HEAT » de la Carte de contrôle principale jusqu’au bornier situé sur 

l’élément électrique (1). 

 

3  

Branchez l’alimentation électrique principale aux bornes L1, N, L2, G situées sur l’élément électrique. 



 

 

Annexe B 

Alimentation en courant électrique de la Carte de contrôle principale 

à partir de l’élément électrique 
 

 
ATTENTION : 

 Lors de l’alimentation en courant électrique de la Carte de contrôle principale à partir de 

l’élément électrique, toujours utiliser le fusible (F) qui est inclus avec l’élément électrique. 

 

 Pour le branchement électrique et le raccordement à la Carte de contrôle principale veuillez 

suivre les 3 étapes de l’annexe A  
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